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第３ 建築構造 

 

 消防用設備等の設置単位が１の防火対象物とみなされている部分で、その主要構造部

の構造を異にする場合にあっては、当該防火対象物は、次表の左欄に掲げる状況に応じ

同表の右欄に掲げる構造のものとみなす。（別図３） 

 

＜別図３＞ 

 

 令第９条の規定を適用する場合の消防用設備等の設置単位は、それぞれの用途で１の

防火対象物とみなすので、主要構造部の構造は、それぞれの用途で取り扱う。 


